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Certificado N° 201183
Norma de Ensayo:
z UNE-EN ISO 140-3:1995,
ENSAYO DE DI’ETERMINACION DEI.: AISLAMIENTO Medicion del aislamiento
ACUSTICO AL RUIDO AEREQO acistico en los edificios y de los
clementos de construccion. Parle
3: Medicion en laboratorio del
aislamiento acistico al ruido
aéreo de los elementos de
construccion
Empresa PERFILES VALENCIA,S.L. Secciin
P° 1.LOS VIENTOS. C/ GARBI, N"5.
NAQUERA. VALENCIA.
Producto Ventana deslizante horizontal de dos hojas derecha,
con cajon de persiana.
Modelo Serie: C-75 RT
Dimensiones 1230 mm X 1480 mm
(AnxAl)
Material Aluminio
Acristalamiento 6/10/4
Fecha de Ensayo 02/02/09
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N.°: 288/LEGS2 Organismo 2

Oscar Ruiz Chicote Navaridag'} " José Morales Henares
Responsable del Area Responsaljle Departamento Director Gerente

La presente certificacion es concomitante con ¢l informe de ensayo referencia N°201183.

Poligono Lentiscares. Avda. Lentiscares, 4.6 * 26370 Navarrete (LaRioja) * t.902007798 F,941253388 * www.ensatec.com





